KRAJSKA HYGIENICKA STANICE
STREDOCESKEHO KRAJE SE SIDLEM V PRAZE

C.j.: KHSSC 31290/2025

PROTOKOL o kontrole

porlzeny z kontroly vykonané podle zikona & 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolni Fdd), a § 88 zikona
€. 258/2000 Sh., o ochrand veiejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zikoni, ve znéni pozd&jsich
pi"edpisﬁ (dale jen ,,zdkon 258%)

1. Pravomoc k vvkonu kontroly:

§ 82 odst. 2 pism. b) zdkona 258

2. Kontrolujici (jméno, ptfjmeni, & sluzebniho prikazu):
Ing. Michaela Cernikova 0645, email: michaela.cernikova@khsste.cz, tel.: 310 014 422

Vedouci kontrolni skupiny (jméno, ptijmeni): -----

Prizvané fyzické osoby (jméno, piijmeni, &islo a datum vydani povéfeni zam&stnance zdravotniho Gstavu,
nézev zdravotniho Gstavu/jméno, pf{jmeni, &islo a datum vydani povéfeni jiné odborné zplisobilé fyzické osoby)
a diivod jejich p¥izvani:

Pi Pavla Nehasilovd, DiS. 510171, & povéfeni KHSSC 25636/2025 ze dne 23.04.2025,
Zdravotni ustav se sidlem v Usti nad Labem, centrum hygienickych laboratoti, Moskevska 15,
Usti nad Labem , pracovisté €. P4 U Nemocnice 430, Kolin III, odbér vzorki pitné vody

3. Misto kontroly (lze specifikovat zejména nizvem a adresou provozovny nebo jinym pfesnym popisem
mista):

Vefejny vodovod Bohdaneé (dale jen ,,VV*)

4. Kontrolovani osoba:
pravnicka osoba (obchodni firma/nazev, sidlo, ICO): 5
Obec Bohdane¢, Bohdaneé 97, 285 25 Bohdaneg, IC 00236004

podnikajici fyzickd osoba (jméno, pf{jmeni, datum narozeni, sidlo, misto trvalého pobytu, ICO, popk.
i obchodni firma): ---

3. Osoby pritomné na misté kontroly:

kontrolovand osoba (jméno a piijmeni fyzické osoby podnikajici, &islo a doba platnosti dokladu totonosti
/jméno a pijmeni, datum narozeni, misto trvalého pobytu &lena/Slend  statutirniho  orginu
opravnéného/opravnénych jednat za pravnickou osobu, &islo a doba platnosti dokladu totoZnosti):----

povinna osoba (jméno a pfijmeni, datum narozeni, misto trvalého pobytu, &islo a doba platnosti dokladu totoznosti,
vztah ke kontrolované osob& ve smyslu § 5 odst. 2 pism. a) kontrolniho fadu): =-—----—-

6. Kontrola zahajena dne: 23.04.2025 v12:10-12:15  hodin.
ikonem: odbérem vzorkil pitné vody z vytokového kohoutu u diezu na kuchytice Obecni Gfadu
Bohdanec ¢p. 97

7. Pfredmét kontroly:

e § 3 odst.1 a2 zikona 258 ve spojeni s vyhla§kou MZ & 252/2004 Sb., ve znéni
pozd. predpisii, kterou se stanovi hygienické poZzadavky na pitnou a teplou vodu
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KRAJSKA HYGIENICKA STANICE
STREDOCESKEHO KRAJE SE SIDLEM V PRAZE

a rozsah a Cetnost jeji kontroly (dale jen ,,vyhlaska*)

8. Vzorky odebrany: ne ano (¢. protokolu 38151/2025)

Pouceni: Podle § 11 odst. 2 kontrolniho fadu a § 90 zdkona &. 258/2000 Sb. za odebrany vzorek zaplati organ ochrany
vefejného zdravi osobé, jiz byl vzorek odebran, nahradu ve vy$i ceny, za kterou tato osoba véc v dobé jejiho odebrani
béZné na trhu prodava; nelze-li tuto cenu uréit, pak nahradu ve vysi ceny, za kterou véc pofidila, pfipadné nahradu ve
vysi Gcelné vynaloZenych nakladl. Nahradu orgén ochrany vefejného zdravi zaplati, pokud o ni kontrolovana osoba
pozada ve lhité do 6 mésicl ode dne, kdy byla seznamena se skuteSnosti, Ze vyrobek splnil poZadavky stanovené
pravnimi pfedpisy, rozhodnutim nebo opatfenim organu ochrany vefejného zdravi. Podle § 90 zakona &. 258/2000 Sb.
se néhrada neposkytne za vzorek vody a vzorek pisku z piskovi$t' a dale v piipadech upravenych v § 11 odst.
3 kontrolniho Fadu.

9, Posledni kontrolni iikon piedchazejici vvhotoveni protokolu:

Hodnoceni vysledkii laboratornich rozborii vzorki pitné vody od ZU Usti nad Labem: Protokol
o zkousce ¢. 38151/2025 ze dne 23.04.2025
den jeho provedeni: 15.05.2025

10. Kontrolni zji§téni véetné uvedeni podkladi, ze kterych vychazi:

Statni zdravotni dozor (dale jen ,,SZD*) byl zaméfen na kontrolu kvality doddvané pitné vody ve
vodovodni siti VV Bohdanec.

O zahjjeni SZD byla kontrolovana osoba informovéana datovou schrankou zaslanim Informace
o zahajeni kontroly ¢. j.: KHSSC 26232/2025 ze dne 23.04.2025.

Dne 23.04.2025 byly odebrany kontrolni vzorky vody — vytokovy kohout u diezu na kuchyiice
Obecniho ufadu Bohdane¢ ¢p. 97; akreditovany odbér a odbornou analyzu provedla akreditovand
laboratot CIA ZU se sidlem v Usti n. L., rozsah ,kraceny* rozbor. Vysledky rozborti byly KHS
dorudeny dne 27.05.2025.

Dle Protokolu o zkousce ¢. 38151/2025 — Obecni ufad Bohdane¢ ¢p. 97 kvalita vody spliiuje
pozadavky vyhlasky ve vSech sledovanych ukazatelich.

Zavér: Kontrolou nebylo zjisténo porusSeni § 3 zikona 258.

KHS upozoriiuje, Ze na zakladé novely vyhlaSky, ktera je tGlinnd od 04.01.2024, je
provozovatel zdroje pitné vody pro vefejnou potFebu povinen zajistit stanoveni novych
ukazateli v ramci ipIného laboratorniho rozboru vzorku vody dle pfF. €. 5 a ddle na nutnost
stanoveni novych ukazateli se smérnou hodnotou dle p¥. & 1 a 4. V pFipadé, Ze tak nebylo
ucinéno jiz v roce 2024 musi provozovatel zajistit stanoveni ukazateli dle pF. €. 5 v roce 2025
dvakrit a ukazatelii se smérnou hodnotou dle p¥. €. 1 a 4 jedenkrat za 3 roky.

11. Pozadavek kontrolujictho na podini pisemné zpravy o odstranéni nebo prevenci

nedostatku zjisténvch kontrolou podle § 10 odst. 2 kontrolniho Fidu:

Kontrolovana osoba pfedlozi pisemnou zpravu o odstranéni/prevenci zjidténych nedostatkti ve lhiitg do: --
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12. Pouceni:

a) Podle § 13 kontrolniho fadu ndmitky proti kontrolnimu zji¥t&ni uvedenému v protokolu o kontrole miize
kontrolovana osoba podat Krajské hygienické stanici Stredo¢eského kraje se sidlem v Praze ve lhiité 15 dnii ode dne
dorugeni protokolu o kontrole. Namitky se podavaji pisemn&, musi z nich byt ziejmé, proti jakému kontrolnimu zjisténi

13. Protokol vyhotoven dne: 27.05.2025 v 10:30 hodin.

14, Protokol obsahuje (poget stranek protokolu, popf. ptilohu): 3

13. Podpisy kontrolujicich:
Michaela Cernikova

16. Potvrzeni pievzeti protokolu o kontrole na misté kontroly:

o

O o PaNady a acdono
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r _ Zdravotni Gstav se sidlem v Usti nad Labem v,

E Moskevska 1531/15, 400 01 Usti nad Labem SE\\\E/—/_/.
i Centrum hyglenlckych laboratori =Ny
i Jana Cerného 361, 503 41 Hradec Kralové AN

Zkusebni laboratof & 1388 akreditovana CIA dle GSN EN ISO/IEC 17025:2018 L1388

Protokol o zkousce ¢. 38151/2025

Elekirenicky podepséno Fitndvoda
'Z“g’,a'\‘f;‘;,"]elﬁt';{f;‘: lsol\é?em v Usti Zakaznik: KHS Sté. kraje se sidl. v Praze, uz. prac. Kolin
nad Labem Karlovo Namésti 45
12:47 13. 05 2025 280 02 Kolin
RSA/M096

Vzorek &islo : 38151

Objednavka &islo : OBJ KHSSE HOK 098/2025

Termin odbéru od- do 1 23.4.2025 1210 - 12:15

Misto odbéru : Bohdaneg, &.p. 97, Obecnl Gfad

Upfesnéni mista odbéru : kuchyrika, diez, vytokovy kohout

Nazev vzorku 5

Matrice : Pitna voda

Upiesnéni matrice ! pitné voda - vefejny vodovod - odbér typu a, z rozvodného potrubi

Odbér : Nehasilova Pavla DiS. - pracovnik ZU

Pracovi$té P4 U Nemocnice 430, 280 02 Kolin 3

Pfitomné osoby : Ing. Michaela Cernikova KHS Kolin

Zpusob odbéru : SOP VZ 001 Odbér vzorkd pitnych vod

Typ odbéru : v rozsahu akreditace

Ucel odbéru : 8ZD - vykon statniho zdravotniho dozoru

Datum pfijmu 1 23.4.2025 14:00

Analyzy zahdjeny dne 1 23.4.2025

Analyzy ukonéeny dne : 28.4.2025

Rozsah udélené akreditace:

Chemicke, fyzikalni, mikrobiologické analyzy vod, potravin, lihovin, peloidd, biologickych materidld, odpad(, azbestu, ovzdusi.
Senzorické analyzy vod a potravin. Odbéry vzork(. Analyzy vyluhl pevnych materiall, stér(i. Testy toxicity. Méfeni faktorh prostredi,
kontrola sterilizatorti a dezinfek&nich prostfedkd. Piny rozsah je uveden v pfiloze platného osvédéeni o akreditaci vydaného CIA
pro zkuebni laboratoF &.1388.

Prohlaseni laboratofe:

Bez pisemného souhlasu labcratoie se nesmi protokol repradukovat jinak nez cely. Vysledky se tykaji pouze vzork(, které byly
pfedmétem zkou3eni. Jestlize laboratof neni odpovédna za fazi odb&ru vzork(, vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat.
Laboratof nenese odpov&dnost za spravnost tdaji dodanych zakaznikem a vztahujicich se ke vzorku (identifikace vzorku

a objednavky, idaje vztahujici se k odb&ru vzorku). V piipadé pfijmu zku$ebni poloZky vykazujici odchylky od stanovenych
podminek nebo dodéni dat zakaznikem mohou byt nékteré vysledky analyz ovlivnény, za coZ laboratof nenese odpovédnost.
Laboratof na poZadani poskytne Udaje o pouzitych metodach a souvisejicich predpisech.

"

Schvalil : Krejéové Petra, Be. :
vedouci oddéleni zakaznického servisu pracowste Kolfn Pardubice, Chrudlm
Kolin, U Nemocnice 430 E-mail: petra.krejcova@zuusti.cz tel.: 321739.013" mobil: 602 193 681

Datum vystaveni protokolu: 28.4.2025
Protokol vyhotovil: Krejéova Petra, Bc.  E-mail: petra.krejcova@zuusti.cz tel.: 321 739 013 mobil: 602 193 681
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Protokol 0 zkousce &.

38151/2025

ze dne 28.4.2025

Méreni na misté odbéru

Ukazatel Hodnota Jednotka | Nejistota Limit Ident. zkousky | Prac. | Ozn.
chlor volny <0,02 mg/ -—- max. 0,3 mg/l MH SOP 008 P4 A
chut’ piijatelna — -— prijatelna  MH SOP 062 P4 A
pach piijatelny — — pfijatelny MH SOP 062 P4 A
pH 6,6 — 0,2 6,5-9,5 MH SOP 033 P4 A
teplota vzorku 12,5 °C 0,5 8-12°CDH SOP 042 P4 A
Vysledky zkousek - chemicka vysSetieni
Ukazatel Hodnota Jednotka Nejistota Limit Ident. zkouSky | Prac. | Ozn.
barva <5 mg/l Pt — max. 20 mg/l Pt MH SOP 071 &astF P12 A
celkovy organicky uhlik (TOC) 0,7 mgf 15 % max. 5,0 mg/l MH SOP 307 P12 | A
dusiénany 48 ma/l 12% max. 50 ma/l NMH SOP 009.01 P12 | A
konduktivita 53,6 mS/m 10 % max. 125 mS/m MH | SOP 071 &ast G P12 | A
zakal 077 ZF(n) 10% max. 5 ZF(n) MH SOP 044 P12 | A
Fe (?elezo) 012 mg/l 15 % max 020 mgd MH | SOP 201.01 é4stA| P12 A
Vysledky zkouSek - mikrobiologicka vySetreni
Ukazatel Hodnota Jednotka Nejistota Limit Ident. zkousky | Prac. | Ozn.
intestinaini enterokoky 0 KTJ/100 ml — max. 0 KTJ/100 ml NMH SOP 906 P12 [ A
Escherichia coli 0 KTJ/100 ml — max. 0 KTJ/100 ml NMH SOP 900 P12 [ A
koliformni bakterie 0 KTJ/100 ml — max. 0 KTJ/100 ml MH SOP 900 P12 A
potty kolonii pii 22°C 0 KTJ/ml et max. 200 KTJ/ml MH* SOP 908 P12 | A
|_poity kolonif pfi 36°C Q KTJ/ml - max. 40 KTJ/mi MH* SOP 908 P12 | A

Limit (legislativa): Vyhladka &. 252/2004 Sb. ve znéni pozdé&jsich pfedpis(, pfiloha &. 1

Vysvétlivky a zkratky: A - metoda v rozsahu akreditace

< - pod mezi stanovitelnosti pouzité metody, SOP - standardni operaéni postup,

Ozn.- informace o zkou$ce, oznatenl zkousky z hlediska rozsahu akreditace pouZité metody,

ZU - Zdrav.ustav se sidlem v Usti nad Labem, S - externi dodavatel, Z - uved| zakaznik,

Prac.- misto provedeni zkou$ky nebo pracovisté vzorkaie u zkousky provedené na misté odbéru

NMH - nejvy$&i mezni hodnota, MH - hodnocena mezni hodnota,

DH - doporu¢ena hodnota (minimaini Zadouci, optimalni rozmezi), MH* - nehodnocena mezni hodnota
KTJ - kolonie tvorici jednotka

ZF(n} - nefelometrickd jednotka zakalu

Nejistota: Uvedena nejistota nezahrnuje pfispévek nejistoty vyplyvajici z odbéru vzorkd a nevztahuje se na vysledky pod mezi
stanovitelnosti. Uvedena nejistota je souginem standardni nejistoty a koeficientu roz&ifeni k=2, coZ pro normalni rozdéleni
odpovid4 pravdépodobnosti pokryti piiblizné 95 %. Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota méfeni vyjadfena jako pfiblizné 95%
konfidenéni mez (interval spolehlivosti} vyjadiujici variabilitu Poissonova rozdéleni.

Opravnéni laboratoie: Laboratoi ma pfiznan flexibilni rozsah akreditace (laboratoi miZze modifikovat své metody zkouseni,
roz§ifovat rozsah zkousenych parametrl a/nebo aplikovat zkousku na jiny predmét akreditace za pfedpokladu, Ze princip méfeni
zUstava zachovan).

Do databaze PiVo byl(y) zaslan(y) vzorek (vzorky) €islo:
Piehled vzorkovacich metod:

SOP VZ 001

38151

CSN IS0 5667-21, CSN EN ISO 19458)
Pfehled zkusebnich metod:

SOP 008 (CSN EN IS0 7393-2, ndvod firmy HACH, néved firmy Hanna Instruments)

SOP 009.01 (Janousek I., Fiala J.: Vodni hospodarstvi 38B, 51, 1988)

SOP 033 (ESN 1S0 10523)

SOP 042 (CSN 75 7342)

SOP 044 (CSN EN 1SO 7027-1)

SOP 062 (CSN EN 1622, CSN 75 7340, CSN EN ISO 7027-2, CSN EN ISO 7887, Vyhladka &, 238/2011 Sb.)

SOP 071 ¢astF
SOP 071 ¢ast G
SOP 201.01 ¢astA

(naved firmy Thermo Fisher Scientific, &SN IS0 15923-1)
(naved firmy Thermo Fisher Scientific, CSN 1SO 15923-1)
(CSN EN ISO 11885, GSN EN ISO 15587-1, CSN EN I1SO 15587-2, CSN EN 12457-4)

SOP 307 (CSN EN 1484; Pitter P.: Hydrochemie, SNTL, Praha 1990. Str. 336.; Cesky |ékopis 2023, &. 6.0:2244)
SOP 900 (CSN EN ISO 9308-1)
SOP 906 (CSN EN IS0 7899-2)
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Mi www.zuusti.cz Protokol o zkousce ¢. 38151/2025 ze dne 28.4.2025

Prehled zkuSebnich metod:
SOP 908 (CSN EN IS0 6222)

Piehled pracovist (P, Prac., Pracovi&té):
P4 - Pracovidté P4 U Nemocnice 430, 280 02 Kolin 3
P12 - Pracoviété P12 Franti$ka Kloze 2316, 272 01 Kladno

Konec vysledkové casti protokolu o zkousce
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