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PROTOKOL O ZKOUSCE €. 25-02248, D-57349

Zakaznik

Obec Bohdanet
Bohdanet 97
285 25 Bohdanet

Cislo objednavky
C. obj. zakaznika
Analyzovany material

* Odbér proved|
Datum vzorkovani
Misto odbéru

Typ odbéru

SOP vzorkovéni

Datum pfijeti a provedeni analyz

Cislo vzorku

LABTECH s.r.0., Zkusebni laborato¥

Polni 340/23, 639 00 Brno
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Zkugebni laboratof £. 1147 akreditovand CIA dle €SN EN 1SO/IEC 17025:2018

Dodavatel

LABTECH s.r.0.

Laboratof UNS Kutnd Hora
Vitézna 422

284 03 Kutnd Hora

25-02248
1100324
Pitna voda dle vyhl. €. 252/2004 Sb.

Labtech, Tomas Novak

18. 3. 2025

Bohdaneé &.p. 57, kuchyf-diez
Odbér pitné vody, prosty

SAM 03

19.3.2025-26. 3. 2025

25-02248-001

BOH57

Limitni hodnoty pfevzaty z vyhlaSky Ministerstva zdravotnictvi & 252/2004 Sb., v aktudlnim znéni, p¥ilohy &, 1

Parametr

Intestinalni enterokoky
E. Coli

Koliformni bakterie
Kalonie 22 °C

Kolonie 36 °C

Teplota

Chlor valny

Barva

Zakal

Chut

Pach

pH

El. konduktivita {25 °C)
CHSK Mn

Amonné ionty
Dusitany

Dusi¢nany

Mangan

Zelezo

Vyrok o shodé

Zpusob hodnoceni shody: hodnoceno dle ILAC-G:09/2018, kap. 4.2.1: Vyhovuje — vyhovuje limitu, Nevyhovuje — nevyhovuje limitu.
Pouiité rozhodovaci pravidlo: Pfi hodnoceni nebyla zohlednéna nejistota méfent.

Vysledek
0
0
0
2
0

5,70

0,02
<5,00
0,31
Pfijatelnd
Pfijatelny
6,50

49,8

0,80
<0,040
<0,100
48,3
<0,010
<50

Jednotka Limit
KTJ/100 ml Max. 0 NMH
KTJ/100 ml Max. 0 NMH
KTJ/100 ml Max. O MH

KTJ/ml Max. 200 MH
KTl/ml Max. 40 MH
°C 8DH-12DH
mg/I Max. 0,3 MH
mg/l Pt Max. 20 MH
ZF{n) Max. 5 MH
Pfijatelna
Pfijatelny
6,5 MH-9,5 MH
mS/m Max. 125 MH
mg/l Max. 3,0 MH
mg/1 Max. 0,50 MH
mg/l Max. 0,50 NMH
mg/l Max. 50 NMH
mg/l Max. 0,050 MH
pg/l Max. 200 MH

Vyhladka ¢. 252/2004 Sb.: DH - doporuéend hodnata, MH - mezni hodnota, NMH - nejvy3$i mezni hodnota

PouZité metody

SAM 03 CSN EN IS0 5667-1, CSN EN ISO 5667-3, CSN 1SO 5667-5, CSN EN SO

5667-14, CSN EN ISO 19458, Vyhl. £. 252/2004 Sh.

MIB 02A
MIB 01A

CSN EN 1SO 7899-2
CSN EN 1SO 9308-1

Vyhodnoceni

vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
nevyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyvhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje

Nejistota
méfeni

20%

10%

0,05
5%
20 %

10%

Metoda
SOP:

MIB 02A*
MIB 01A A
MIB 01A A
MIB 17 4
MIB 17 #
ECH15*%
SPE 22B*
SPEQ7A%
SPE 07B*
SEN Q14
SEN 01 4
ECHO1A A
ECH 024
VOL 044
SPE124
ICO1A A
ICO1A A
IcpPo24
ICPO24

Laboratof UNS Kutna Hora, Vitézna 422, 284 03 Kutna Hora

Laboratof UNS Kutna Hora, Vitézna 422, 284 03 Kutna Hora
Laboratof UNS Kutna Hora, Vitézna 422, 284 03 Kutna Hora
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MIB 17 CSN EN IS0 6222

SPEO7A €SN EN IS0 7887

SPEO7B €SN EN IS0 7027-1

SEN 01 €SN 75 7340, €SN EN 1622

VOL 04 €SN EN IS0 8467

SPE12 €SN IS0 7150-1

IC 01A €SN EN 10 10304-1, €SN EN 1SO 10304-2:1998, €SN EN ISO 10304-3,
€SN 75 7358

1€P 02 €SN EN 1SO 11885

ECH 15 €SN 75 7342

SPE 22B Névod firmy Merck/Hach/Eutech/Hanna

ECH 01A €SN 150 10523

ECH 02 €SN EN 27888

A Zkouska v rozsahu akreditace

Poznamky

Laboratof UNS Kutnd Hora, Vitézna 422, 284 03 Kutna Hora
Laboratof UNS Kutna Hora, Vit&zn4 422, 284 03 Kutna Hora
Laboratof UNS Kutné Hora, Vitézna 422, 284 03 Kutna Hora
LaboratoF UNS Kutna Hora, Vitézna 422, 284 03 Kutna Hora
Laboratof UNS Kutnd Hora, Vitézna 422, 284 03 Kutnd Hora
Laborato? UNS Kutna Hora, Vitézna 422, 284 03 Kutna Hora
Laborato¥ UNS Kutnd Hora, Vitdzna 422, 284 03 Kutné Hora

Laboratof UNS Kutna Hora, Vitézna 422, 284 03 Kutna Hora
Stanoveno na misté odbéru
Stanoveno na misté odbéru
Stanoveno na misté odbéru
Stanoveno na misté odbéru

Nejistota je definovana jako roz$ifend nejistota méfeni na hladiné vyznamnosti 95 % s koeficientem roziiFeni k=2 a nezahrnuje nejistotu odbéru. Nejistota je
vyjadFena v souladu s ILAC-G17. K hodnotdm wysledk( pod spodni a nad horni mezi stanovitelnosti se nejistota nevztahuje.

Vysledky zkousek se tykaji pouze zkousenych predméti uvedenych vyse.
Protokol nenahrazuje jiné dokumenty, napf. spravniho charakteru a stdtniho odborného dozoru.
Tento protokol maze byt reprodukovan pouze cely, jinak jen s pisemnym souhlasem laboratofe.

Protokol schvalil(a)

Dne

26. 3. 2025

Ing. Pavel Simtinek, Vedouci Laboratofe UNS Kutna Hora

Konec protokolu




